
Grundschaltplan für die Konvektoren KORAWALL Therm-V WVT
Heizen oder Nachkühlen
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230 V AC/24 V DC
45 W; 1,9 A
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1   Thermostat
2   �Netzteil 230 V AC/24 V DC
3   �Klemmen L, N und PE für den Anschluss an das Stromnetz
4   �Tangentialventilatoren mit EC-Regelung
5   �Thermostat- und Anschlussarmatur
6   �Thermostatventil mit thermoelektrischem Stellantrieb 24 V DC
7   �To – Umgebungstemperaturfühler




