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MONTAZNI NAVOD Otopné vymeéniky

EZd MONTAZNY NAVOD Vykurovacie vymenniky

IEXM ASSEMBLY INSTRUCTIONS Heat exchangers

IEIl MONTAGEANLEITUNG Heizwarmetauscher

EE8 MANUEL DE MONTAGE Echangeur de chaleur
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KORABASE

Otopné vyméniky pro individualni instalace
Vykurovacie vymenniky pre individualne instalacie

m Heat exchangers for individual installations

= Warmetauscher fiir individuelle Installationen

= Echangeurs de chaleur pour installations individuelles
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Max. 90 °C Max. 1.2 MPa

www.korado.cz www.licon.cz

Standardni prislusenstvi - montaz
m Standardné prislu$enstvo - montaz
m Standard accessories - installation
m Standardzubehér - Montage

m Accessoires standards - montage

m CTaHpapTHble akceccyapbl — MOHTaX

Stojankové konzoly - volitelné prislusenstvi ea Stojankové konzoly -
volitelné prislusenstvo e Floor brackets — optional accessories

m Standkonsolen — Option m=a Consoles pieds — accessoires en option
m HanosnbHble KOHCONU — ONUMOHaJNIbHOE OCHalleHue

KORADO Z-LU-051 Z-LU-053 Z-LU-055 Z-LU-057

LICON BVS-1-7 BVS-2-7 BVS-3-7 BVS-4-7

KORADO Z-LU-056 Z-LU-058

LICON BVS-3-12 BVS-4-12

Sténové konzoly - volitelné prislusenstvi ea Stenové konzoly —
volitelné prislusenstvo =n Wall brackets - optional accessories

m= Wandkonsolen - Option m Consoles murales — accessoires en option
m HacTeHHble KOHCONU - ONUMOHaNbHOE OCHALLEeHne

KORADO Z-LU-047 Z-LU-048 Z-LU-049 Z-LU-050

LICON BVK-1 BVK-2 BVK-3 BVK-4
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Odvzdusnéte. Ea Odvzdusnite.
= Bleed. ma Bitte entlUften.
Purgez. Em Ypanute BO3ayXx.

Spravné zabudovani - vice informaci v technickém katalogu KORABASE

s Spravne zabudovanie - viac informacii v technickom katalégu KORABASE
m Correct installation — more information in the KORABASE technical catalog
m Fachgerechter Einbau - weitere Informationen im technischen Katalog
KORABASE =3 Encastrement correct des consoles - plus d’informations
dans le catalogue technique KORABASE mm NpaBunbHoe BcTpansaHue -
pononHutenbHasa nHcdopmauus B TexHndyeckom katanore KORABASE

optimal
100 mm




VSeobecné informace

Vyrobky se nesméji pouzivat v agresivnim prostredi (chldr, Ziraviny &i
jiné chemikalie) nebo byt takovymi latkami ¢istény.

Vyrobky nesméji byt umistény v prostredi se zvySenou vihkosti (bazé-
ny, skleniky, apod.) pokud nejsou vyrobeny v Upravé, kterd je odolna
tomuto prostredi.

Vyrobky musf byt po zabudovani peclivé zakryty az do Uplného ukon-
&eni v8ech stavebnich praci, tak aby nedoslo k jejich naslednému po-
Skozeni &i znecisténi.

Tepelny vyménik je tfeba pravidelné kontrolovat a udrzovat v Gistoté
tak, aby nedoslo k jeho mechanickému poskozeni a nasledné celkové
nefunkénosti. V pripadé znecisténi je nutné ho vhodnym zplsobem
vycistit (napf. vysavagem).

Télesa je nutné pravidelné odvzdusnovat. Pozor aby nedoslo k opareni
horkou vodou, ktera miZze pfi odvzdugnéni vystiiknout. Soustava musi
byt vzdy zabezpecena expanznim a pojistnym zarizenim.

Podrobnéjsi informace jsou k dispozici v provoznich a zaruénich pod-
minkéach, které jsou ke stazeni na www.korado.cz nebo na vyzadani
u obchodniho oddéleni spole¢nosti KORADO a.s.

Ed Vseobecné informacie

Vyrobky sa nesmu pouzivat v prostredi s agresivnou atmosférou (chlér,
Zieraviny alebo iné chemikdlie) ani sa takymito latkami Cistit.

Vyrobky sa nesmu umiestiiovat do prostredia so zvy$enou vihkostou
(bazény, skleniky a pod.), ak nie st vyrobené v Uprave, ktord je odolna
proti tomuto prostrediu.

Vyrobky sa musia po zabudovani dokladne zakryt az do Uplného
skongenia vSetkych préc, aby nedoslo k ich naslednému poskodeniu
Gi znecisteniu.

Tepelny vymennik je potrebné pravidelne kontrolovat a udrziavat v
Cistote tak, aby nedoslo k jeho mechanickému poskodeniu a nésled-
nej celkovej nefunkénosti. V pripade znecistenia je nutné ho vhodnym
spésobom vycistit (napr. vysdvacom).

Telesé je nutné pravidelne odvzdu$novat. Pozor, aby nedoslo k obare-
niu hordcou vodou, ktord mdze pri odvzdusneni vystreknut. Sustava
musi byt vzdy zabezpecena expanznym a poistnym zariadenim.
Podrobnejsie informacie sa nachadzaju v Prevadzkovych a zaruénych
podmienkach, ktoré sa daju stiahnut z webovej stranky www.licon.cz
alebo su dostupné na vyziadanie od obchodného oddelenia spolo¢-
nosti LICON.

B3 Allgemein

Die Produkte dirfen weder in aggressiver atmosphérischer Umge-
bung angewendet werden (Chlor, Atzmittel oder andere Chemikalien)
noch mit solchen Stoffen gereinigt werden.

Die Produkte durfen nicht in Umgebungen mit erhohter Feuchtigkeit
platziert werden (Schwimmbecken, Gewéchshauser u. &.), soweit sie
nicht in einer Ausflhrung hergestellt sind, welche gegen diese Um-
gebung bestandig ist.

Die Produkte muissen nach dem Einbau bis zur voélligen Beendigung
aller Bauarbeiten sorgfaltig abgedeckt werden, damit es zu keiner an-
schlieBenden Beschadigung oder Verschmutzung kommt.

Der Warmetauscher muss regelmaBig kontrolliert und sauber gehalten
werden, so dass es nicht zu dessen mechanischer Beschadigung und
nachfolgender Nichtfunktionsfahigkeit kommen kann. Bei einer Ver-
schmutzung muss er in geeigneter Weise gereinigt werden (z.B. mit
einem Staubsauger).

Der Kérper muss regelméaBig entliftet werden. Achtung, bei der Ent-
liftung kann heiBes Wasser austreten, dass zu Verbrihungen fiihren
kann. Das System muss immer mit einer Expansions- und Sicherheits-
anlage abgesichert sein.

Nahere Informationen sind in den Betriebs- und Garantiebedingungen
zu fi nden, welche auf www.licon.cz heruntergeladen werden kénnen
oder auf Wunsch bei der Geschéftsabteilung der Gesellschaft LICON
zur Verfligung stehen.

EX General

The products should not be used in aggressive atmospheric envi-
ronment (chlorine, caustic or other chemicals) or cleaned with such
substances.

The pducts may not be located in increades humidity environment
(swimming pools, greenhouses, etc.) if the manufactured version is not
resistant to such environment.

To avoid subsequent damage or fouling the products must be carefully
covered after installation until the complete cessation of all building
work.

Inspection and cleaning of the heat exchanger is necessary in order
to prevent mechanical damage and subsequent total inoperability. If
cleanliness is not maintained, the heat exchanger must be cleaned in
the appropriate manner (e.g. with a vacuum cleaner).

Any air trapped in the units must be regularly released. Take care not
to scald one’s self with hot water that may spray out when releasing
air. The system must always be fitted with an expansion control valve.
Detailed information is available in Operational and quarantee condi-
tions, dowloadabale on www.licon.cz or upon request from LICON.
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Informations générales

Les produits ne peuvent pas étre utilisés dans un environnement
atmosphérique agressif (chlore, caustiques ou autres produits
chimiques) ou étre nettoyés avec de tels produits ou substances.

Les produits ne peuvent pas étre installés dans un environnement a
haute humidité relative (piscines, jardins d‘hiver, etc.) s'ils ne sont pas
produits en version résistante a ce type d‘environnement.

Les produits doivent étre soigneusement couverts apres leur encas-
trement jusqu‘a la terminaison compléte de tous travaux de construc-
tion pour éviter leur pollution ou endommagement conséquent.
L’échangeur de chaleur doit étre régulierement controlé et conservé
propre pour que sa détérioration mécanique n’ait pas lieu, entrainant
son disfonctionnement total. En cas d’encrassement, il faut le nettoyer
de maniere appropriée (par ex. a l'aide d’un aspirateur).

Les corps doivent étre désaérés régulierement. Faites attention a ne
pas vous ébouillanter par de I'eau chaude qui peut alors gicler. L'en-
semble doit étre toujours sécurisé par un dispositif d’expansion sé-
curitaire.

Les informations détaillées sont disponibles dans les Conditions de
service et de garantie — a télécharger depuis le site www.licon.cz ou
sur demande au service commercial de la société LICON.
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L O6wwue npasuna

MpoayKTbl HEMb3s yCTaHaBAMBaTb B arpecCUBHbIX cpedax (xnop,
LLeNoYb VAN JPYrue XMMUHecKne BeLLeCTBa), Takue BeLLecTBa TakKe
HeNb3s 1CMONb30BaTh NS YUCTKU.

M3fenns Henb3s ycTaHaBnMBaTb B CPeAe C MOBbILUEHHON BNAXHO-
CTblO (6acceiiHbl, NapHUKK 1 T.A4.), €CAN OHW cneumanbHo He npea-
YCMOTPEHbI ANSt TaKOW Cpeabl.

Mocne ycTaHOBKW W3[enMst [OMKHbI GbiTb TLIATENBHO 3aKPbITbI
BMIOTb [10 MOJIHOTO 3aBEPLUEHNS BCEX CTPOUTESbHBIX PaBoT, YTOGHI
He NPOW3OLLNO VX NOBPEXAEHNE NN 3arpAsHEHNe.

TennooBMeHHVK HEOBXOAVIMO PErynsipHO MPOBEPSTL N COAEPXKaTb B
4YMCTOTE TakMM 06Pa3oM, HTOGbI OH He BblNl MEXaHUHECKN NMOBPEXAEH
€ nocneaytoLLen notepei hyHKLUMOHaNbHOCTW. pu 3arps3HeHUn ero
Heo6XxoAMMO COOTBETCTBYIOLLIMM 06Pa3oM BbIMUCTUTL (Hanpumep, Mbl-
1IECOCOM).

V13 perncrtpa HeobxoauMo PerynsipHo BbimyckaTb BO3AyX. BHumaHue!
BynsTe 0CTOPOXHbI, HTOGbI He 0GXEUbCS ropsieil BOAOM, KoTopas pas-
6pbI3rvBaeTca BO Bpems Gbinycka Bo3ayxa. CvcTema Bcera AoSmKHa
6biTb 3alLyLLieHa MOCPEACTBOM PaCLLMPUTENLHOO U NPEAoXpaHnTeNb-
HOrO KnanaHoB.

Bonee noapo6Hble MHhopMaumnnm MOXXHO HainTu B Pabo4rx 1 rapaH-
TUAHBIX YCNOBYAX, KOTOPbIE MOXHO CKadaTb Ha BEGCTPaHMLIE WWW.
licon.cz nnu 3anpocuTb y Toprosoro otaena konaxumn LICON.
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CZ, BG, DE, DK, EE,
ES, FR, HR, GB, LT, LV,
NL, PL, RU, SK, UA

(1) Heating system in building

Reaction to fire Al
@

&) Rel of dang NONE

G:) Pressure tightness no leakage at 1,3 x MOP

(5) Resistance to pressure no breakage at 1,69 x MOP

@ Maximum operating pressure (MOP) | 1200 kPa
Surface temperature Maximum 90 °C
Rated thermal outputs @, 0, W]
Thermal output in different operating _ n
9 ) conditions (characteristic curve) @ =K, .At'[W]

10) Durability as:

:) Resistance against corrosion ‘ No corrosion after 100 h

I

12) Resistance against minor impact ‘ Class 0

CZ 1.V otopnych soustavach v budovéch / 2. Reakce na ohefi: A1/ 3. Uvoliio-
vani nebezpecnych latek: NENI / 4. Tésnost: Zadna netdsnost otopného tlesa pri
1,3 nasobku nejvyssiho pripustného provozniho pretlaku [kPa] / 5. Odolnost proti
pretlaku: Zadné znamky roztrzeni otopného t&lesa pfi 1,69 nasobku nejvyasiho pi-
pustného provozniho pretlaku [kPa] / 6. Nejvyssi pripustny provozni pretlak / 7. Po-
vrchova teplota: Nejvyse 90 °C / 8. Tepelné vykony / 9. Tepelny vykon za odlisnych
provoznich podminek (charakteristickd kfivka) / 10. Trvanlivost jako / 11. Odolnost
proti korozi: Zadna koroze po vystaveni vihkosti na dobu 100 hodin / 12. Odolnost
proti mechanickému poskozeni mensimi narazy: Trida O

BG 1. OtonnmtenHn cuctemmn B crpagm / 2. Peakumwst Ha orbH: A1/ 3. Ocso-
6oxaaBaHe Ha onacHu Bellectsa: OTTOBAPA HA HOPMA / 4. WsnutatenHo
HanaraHe: 1,3 x OT MakcuManHo paboTHO HansraHe [kPa] / 5. YcTonumsocT cpe-
Ly HansraHe: 1,69x OT MakcumManHo paboTtHo HansiraHe [kPa] / 6. MakcumanHo
paboTHO HansraHe / 7. Temnepatypa Ha NoBbpxHocTTa: MakcumanHo 90 °C / 8.
HomuHanHa TonmHHa MOLHOCT / 9. TomAvHHA MOLLHOCT MPY pasnuyHm ekcnnoa-
TaLMOHHIN yCnoBws (xapaktepucTudra kpusea) / 10. MpogbxutenHocT kato / 11.
YCTOMYMBOCT CpelLy koposus: Jiunca Ha koposus cneg 100 h BnaxkHocT / 12.
YCTONYMBOCT MPU MUHMAanEH Hatuck: Knac 0

DE 1. Heizsysteme in Gebauden / 2. Brandverhalten: A1 / 3. Freisetzen von
geféhrlichen Stoffen: BESTANDEN / 4. Druckdichtheit: keine Undichtigkeit bei
1,3fachem maximal zuldssigem Betriebsdruck [kPa] / 6. Druckfestigkeit: kein Riss
bei 1,69fachem maximal zuldssigem Betriebsdruck [kPa] / 6. Maximal zuléssiger
Betriebsdruck / 7. Oberflachentemperatur: Maximal 90 °C / 8. Nennwérmeleistung
/9. Warmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie) / 10, Wi-
derstand / 11. Korrosionswiderstand: Ohne Korrosion nach 100 Stunden im naBen
Raum / 12. Kleinschlagwiderstand: Klasse 0

DK 1. Varmesystemer i bygninger / 2. Reaktion ved brand: A1 / 3. Frigivelse
af farlige stoffer: INGEN / 4. Trykteethed: Ingen leekage ved 1,3x MOP [kPa] / 5.
Modstandsdygtighed over for tryk: ingen brud ved 1,69 x MOP [kPa] / 6. Maksi-
malt driftstryk (MOP) / 7. Overfladetemperatur: maks. 90 °C / 8. Nominel termisk
effekt / 9. Termisk effekt under forksellige driftsbetingelser (karakteristisk kurve) /
10. Holdbarhed / 11. Modstandsdygtighed over for korrosion: ingen korrosion efter
100 timer i fugtige omgivelser / 12. Modstand mod mindre pavirkning: Klasse O

EE 1. Hoonete kittestisteemid / 2. Tuletundlikkus: A1/ 3. Ohtlike ainete eraldumi-
ne: PUUDUB / 4. Tihedus: 1,3-kordse maksimaalse lubatud té6tlerdhu [kPa] korral
lekked puuduvad / 5. Rohukindlus: 1,69-kordse maksimaalse lubatud té6Ulerdhu
[kPa] korral radiaatori purunemise mérgid puuduvad / 6. Maksimaalne lubatud
el rohk / 7. Pinna temperatuur: Maksimaalselt 90 °C / 8. Soojusvoimsused /
9. Soojusvoimsus teistsugustes todtingimustes (karakteristikukdver) / 10, Pusivus
/ 11. Korrosioonikindlus: Parast 100 tundi niiskuse mdju korrosioon puudub / 12.
Vaiksemate 166kide pohjustatud mehaanilise kahjustuse kindlus: Klass O

ES 1. Sistemas de calefaccion en edificios / 2. Reaccion al fuego: A1 / 3. Libe-
racién de sustancias peligrosas: NO HAY / 4. Estanqueidad: Ninguna falta de
estanqueidad en caso de presion de servicio méaxima admisible multiplicada por
1,3 [kPa] / 5. Resistencia a la sobrepresién: Ningunos signos de rotura del ca-
lentador en caso de presion de servicio maxima admisible multiplicada por 1,69
[kPa] / 6. Presion de servicié maxima admisible / 7. Temperatura superficiial: 90 °C
como méaximo / 8. Salidas de calor nominales / 9. Salida de calor en condiciones
de servicio diferentes (curva caracteristica) / 10. Durabilidad / 11. Resistencia a la
corrosién: Ausencia de corrosion tras 100 horas de exposicion a la humedad/ 12.
Resistencia a dafios mecanicos causador por golpes pequenos: Clase 0

FR 1. Systtmes de chauffage dans les batiments / 2. Réaction au feu : A1 /
3. Relachement des substances dangereuses : CONFORME A LA NORME / 4.
Surpession d’essai : 1,3 de la supression d'exploitation maximale [kPa] / 5. Résis-
tance contre la surpression : 1,69 de la supression d'exploitation maximale [kPa] /

6. Supression d'exploitation maximale / 7. Température de la surface : Maximum
90 °C / 8. Puissance thermique nominale / 9. Puissance thermique dans des dif-
férentes conditions d’exploitation (la courbe caractéristique) / 10. Résistance / 11.
Résistance a la corrosion: Sans corrosion aprés 100 h dans un milieu humide / 12.
Résistance contre une petite percussion: Classe 0

GB 1. Heating systems in buildings / 2. Reaction to fire: A1 / 3. Release of danger-
ous substances: NONE / 4. Pressure tightness: no leakage at 1,3 x MOP [kPa] / 5.
Resistance to pressure: no breakage at 1,69 x MOP [kPa] / 6. Maximum operating
pressure (MOP) / 7. Surface temperature: Maximum 90 °C / 8. Rated thermal out-
puts /9. Thermal output in different operating conditions (characteristic curve) / 10.
Durability as / 11. Resistance against corrosion: No corrosion after 100 h humidity
/12. Resistance against minor impact: Class 0

HR 1. Sustavi za grijanje u zgradama / 2. Reakcija na plamen: A1 / 3. Oslobadanje
opasnih tvari / 4. Oslobadanje opasnih tvari: Bez propustanja pri 1,3x MOP [kPa]
/5. Otpornost na tlak: Bez pucanja pri 1,69 x MOP [kPa] / 6. Maksimalni radni tlak
(MOP) / 7. Povrsinska temperatura: Najvise 90 °C / 8. Nazivne tolinske energije /
9. Toplinska energija u razli¢itim radnim uvjetima (radna krivulja) / 10. Trajnost kao
/ 11. Otpornost na koroziju: Bez korozije nakon 100 h viaznosti / 12. Otpornost
na manje udarce: Razred 0

LT 1. Pastaty Sildymo sistemos / 2. Reakcija j ugnj: A1 / 3. Pavojingy medziagy
iSskyrimas: ATITINKA STANDARTA / 4. Bandymo slégis: 1,3 x maksimalaus darbi-
nio slégio [kPa] / 5. Atsparumas slégiui: 1,69 x maksimalaus darbinio slégio [kPa]
/ 6. Maksimalus darbinis slégis / 7. PavirSiaus temperattra: Maksimaliai 90 °C / 8.
Vardiné iluminé galia / 9. Siluming galia skirtingomis eksploatacinemis salygomis
(budingoji lygtis) / 10. Atsparumas / 11. Atsparumas korozijai: Be korozijos po 100
val. drégnoje aplinkoje / 12. Atsparumas nedideliam sutrenkimui: Kategorija O

LV 1. Eku apkures sistémas / 2. Reakcija uz uguni: A1 / 3. Bistamo vielu izdali$a-
na: NAV / 4. Hermétiskums: Kad 1,3 reiz parsniedz maksimalo pielaujamo darba
spiedienu [kPa], radiatori ir hermétiski / 5. Izturiba pret spiedienu: Kad 1,69 reiz
parsniedz maksimalo pielaujamo darba spiedienu [kPa), radiatoru bojajumu nav
/ 6. Maksimalais pielaujamais darba spiediens / 7. Virsmas temperattra: Maksi-
mali 90 °C / 8. Siltuma atdeve / 9. Siltuma atdeve esot atSkirigiem ekspluatacijas
apstakliem (raksturlikne) / 10. Izturiba ka / 11. Izturiba pret koroziju: Nekada korozija
péc 100 stundam mitruma / 12. Izturiba pret mehaniskiem bojajumiem no maza-
kiem triecieniem: Klase O

NL 1. Verwarming in gebouwen / 2. Gedrag bij brand: A1 / 3. Vrijlating van gevaar-
like stoffen: VOLDOET AAN DE NORM / 4. Drukdichtheid: 1,3 x van de maximale
bedrijfsdruk [kPa] / 5. Drukbestendigheid: 1,69x van de maximale bedrijfsdruk
[kPa] / 6. Maximale bedrijfsdruk / 7. Opperviaktetemperatuur: maximaal 90 °C /
8. Nominaal vermogen / 9. Thermisch vermogen onder verschillende bedrijffsom-
standigheden (karakteristieke vergelijking) / 10. Duurzaamheid / 11. Weerstand
tegen corrosie: Zonder corrosie na 100 u vochtigheid / 12. Slagvastheid bij geringe
impact: Klasse O

PL 1. Uktady grzewcze w budynkach / 2. Reakcja na ogien: A1 / 3. Uwolnienie
substancji niebezpiecznych: SPELNIA NORME / 4. Nadcisnienie prébne: 1,3x
maksymalnego cisnienia roboczego [kPa] / 5. Odpornos¢ na nadcisnienie: 1,69 x
maksymalnego cisnienia roboczego [kPa] / 6. Maksymalne cisnienie robocze / 7.
Temperatura powierzchni: Maksymalnie 90 °C / 8. Nominalna moc cieplna / 9. Moc
cieplna przy odmiennych warunkach eksploatacyjnych (rownanie charakterystycz-
ne) / 10. Odpornosé / 11. Odpornosc na korozje: Bez korozji po 100 godzinach w
Srodowisku wilgotnym / 12. Odpornosé na niewielke uderzenia: Klasa 0

RU 1. CucTembl oTonneHvs B 3aaHusx / 2. Peakuysi Ha oroHb: A1/ 3. BeigeneHne
onacHbix BelecTs: HET / 4. lfepMeTU4HOCTL NMOJ, AABNIEHUEM: OTCYTCTBUE YTEYKM
npu 1,3 KPaTHOM MaKCUMasbHOrO JOMYCTVMOTO PaGOHEro 13GLITOHHOTO AaBre-
Hust [KMa] / 5. YCTOMYMBOCTE K U3GBITOMHOMY [AaBNEHVIO: OTCYTCTBUE MPU3HAKOB
paspbiBa OTONMTENBHOMO MPUGOPa MK 1,69 KPATHOM MaKCUMaLHOTO 0MyCTU-
MOro pabo4ero 13GbITo4Horo AasneHvis [kMa] / 6. MakcyumansHoe [onycTMoe
paboyee 13bbITO4HOe AasneHve / 7. TemnepaTypa NMOBEPXHOCTU: MaKCUMabHO
90 °C / 8. 3Ha4eHNa HOMVUHATTLHOM TEMOBON MOLLHOCTY / 9. TernnoBasi MOLHOCTb
MpuW PasnuyHbIX YCNoBmsix paboTel (xapakTepHas kpusast) / 10. [JonroBeyHocTs /
11. YCTOM4MBOCTb K KOPPO3WW: OTCyTCTBUE KOppoauu nocne 100 Yacos npebbl-
BaHUA B YCOBMAX MOBbILLIEHHOM BAXHOCTY / 12. YCTOR4MBOCTL K BO3[ENACTBMIO
MEXaH4ECKOro MOBPEMX/AEHNS HeCUTbHBIMI Yiapamu: Knacc O

SK 1. Tepelné sustavy v budovach / 2. Reakcia na oher: A1 / 3. Uvolfiovanie
nebezpecénych latok: NIE JE / 4. Skusobny pretlak: 1,3 x maximaineho operacné-
ho tlaku [kPa] / 5. Odolnost proti pretlaku: 1,69 x maximélneho operacného tlaku
[kPa] / 6. Maximalny prevadzkovy tlak / 7. Teplota povrchu: Maximélne 90 °C / 8.
Menovity tepelny vykon / 9. Tepelny vykon za odli$nych prevadzkovych podmienok
(charakteristicka rovnica) / 10. Odolnost / 11. Odolnost voci kordzii: Bez korézie
po 100 h vo vihkom prostredi / 12. Odolnost voci malému narazu: Trieda O

UA 1. OnanioBanbHi cuctemn B Gyaiensx / 2. Peakuist Ha BoroHb: A1/ 3. Bugi-
NeHHs HebeaneyHyx pedosuH: HEMAE / 4. TepmeTuiHicTs: Mpw 1,3-kpaTHomy ne-
PEBUILLIEHHI MaKCUMATBHOTO POBOHOro TUCKY [KIMa] 6€3 MopyLLEHb rePMETUHHOCTI
/5. CTiKiCTb 0 NepeBnLLEHHs TUCKY: Mpn 1,69-KpaTHOMY NepeBuLLIEHHI MaKCK-
MarbHOro Po6o4oro Tucky [kMa] 6e3 o3Hak po3pwvBy papiatopa / 6. Makcumans-
HU poGoYMiA THick / 7. TemnepaTypa nosepxHi: He Ginble 90 °C / 8. HomiHansHa
Tennosa NoTyXHICTb / 9. Tennosa NOTYHICTb MPY PI3HKUX PeXXUMax PoBoTu (rpa-
hivHa xapakTepuctiika) / 10. CTpok cnyx6u / 11. CTikicTb [0 koposil: Micns ajl
BonorocTi npotsrom 100 roanH kopoaist BiAcyTHs / 12, CTINKICTe A0 MeXaHIHHOro
MOLWKO[PKEHHS Bifl HE3Ha4HMX moLuToBXiB: Knac 0
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Spickové vykony a design
Top performance and design
Maximale Wattleistungen und Design

Puissances maximale et design ’0“
MakcumanbHas MOLLIHOCTb U ,D,I/IS&VIH .’
KORADO, a.s. LICON s.r.o.

B Hubalk’ 869 Primyslova zéna Sever, Svarovska 699
560 02 Ceska Trebova, Czech Republic 463 03 Straz nad Nisou, Czech Republic
e-mail: info@korado.cz e-mail: info@licon.cz

CZ info linka (zdarma): 800 111 506 www.liconheat.com

www.korado.cz www.licon.cz
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